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PIA1  Tryckvakt Högt tryck 
PIA2 Vattens lågtryck 

MAX termostat 

Pannpanel 
Er-max-t 
Eldstadsvakt, er-tve 
Flödesvakt erf 
Katastrof skydd erk TSA1 Brännarens 

överhettningsskydd 

TE.2.1  
Panntemperatur 

Luft sotning 
Luft sotningen 
Fungerar endast 
när lyset i 
lokalen är släckt 
Och över tidrelä i 
ELC 1 
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Gränslägesvakt 

Gränsläge 
rosterskrapor 

KAP Nivåvakt 

TR2.1 Bakbrand 
+bakbrand 5x2:4;5 

Lamdagivare 
Rökgasgivare 

Undre tryckgivare 
15CS1 


